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Companhia de Saneamento Municipal — CESAMA
CNPJ: 21.572.243/0001-74
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CEP 36.013-020 — Juiz de Fora (MG)
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CEP 80.250-210 - Curitiba (PR)
Tel.: (41) 3233-9519
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Eng. Projetista
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Orgamentista

Daniel Sulis Da Costa
Topodgrafo

Caciano Querino
Auxiliar de engenharia

Marcos Moisés Weigert
Engenheiro Civil
Eng. Projetista

Marcio Ravadelli
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
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Taiana Gava
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Eng. Projetista

Bruno P. K. do Amaral
Auxiliar de engenharia

Cristina M. Falvo
Auxiliar de engenharia
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APRESENTACAO

O presente documento consiste no PRODUTO 05 — VOLUME IIl — REDE DE DISTRIBUICAO E
SUB-ADUTORA PEDRA BONITA — PACOTE B, intitulado “Caderno de Desenhos”, referente ao
Contrato n2 070/2018 celebrado entre a Companhia de Saneamento Municipal — CESAMA e a
SERENCO Servicos de Engenharia Consultiva Ltda, cujo objeto é a “Elaborag¢ao de Projeto para
Rede de Distribuicdo de Agua nas Zonas "H" e "E" — Regido Sul / Zona "O" — Avenida Brasil
até o Bairro Pedra Bonita / Zona "B" — Bairro S3o Pedro até o Centro de Convengées do
municipio de Juiz de Fora / MG”.

Este documento contém a listagem de desenhos referentes ao Volume Ill do Produto 5.
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iNDICE
Local Pacote Cddigo do documento Disciplina Descri¢ao
Zona “0” . o Planta Geral da Sub-
. B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-001-R2 Projeto Hidraulico ]
Pedra Bonita Adutora Pedra Bonita
Zona “0” . o Planta e Perfil da Sub-
. B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-002-R2 Projeto Hidrdulico .
Pedra Bonita Adutora Pedra Bonita
Zona “0” . o Planta e Perfil da Sub-
. B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-003-R2 Projeto Hidraulico ]
Pedra Bonita Adutora Pedra Bonita
Zona “0” . o Planta e Perfil da Sub-
. B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-004-R2 Projeto Hidrdulico .
Pedra Bonita Adutora Pedra Bonita
Zona “0” . o Planta e Perfil da Sub-
) B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-005-R2 Projeto Hidraulico ]
Pedra Bonita Adutora Pedra Bonita
Zona “0” . o Planta e Perfil da Sub-
) B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-006-R2 Projeto Hidrdaulico ]
Pedra Bonita Adutora Pedra Bonita
Zona “0” . o Planta e Perfil da Sub-
] B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-007-R2 Projeto Hidrdaulico )
Pedra Bonita Adutora Pedra Bonita
Zona “0” . o Planta e Perfil da Sub-
) B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-008-R2 Projeto Hidrdulico i
Pedra Bonita Adutora Pedra Bonita
Zona “0” ) . Detalhamento da
. B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-009-R2 Projeto Hidrdulico .
Pedra Bonita Travessia 01
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Ne Local Pacote Cdédigo do documento Disciplina Descrigao
Zona “0” Detalhamento das
10 ) B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-010-R2 Projeto Hidraulico
Pedra Bonita Ventosas DN300x100
Zona “0” ) I Detalhamento das
11 . B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-011-R2 Projeto Hidraulico
Pedra Bonita Descargas DN300x150
Zona “0” . o Detalhamento do
12 . B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-012-R2 Projeto Hidraulico .
Pedra Bonita Registro DN300
Zona “0” Detalh
13 . B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-013-R2 Projeto Hidraulico | Detainamento das
Pedra Bonita interligagcGes 01 a 04, 06 e 07
Zona “0” ) I Detalhamento da
14 ] B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-014-R2 Projeto Hidrdulico ) L
Pedra Bonita interligacdo 05
Zona “0” . o Detalhamento da
15 . B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-015-R2 Projeto Hidrdaulico . L
Pedra Bonita interligacdo 08
Zona “0” . o Detalhamento dos
16 . B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-016-R2 Projeto Hidrdulico )
Pedra Bonita Hidrantes DN300x100
Zona “0” . o Planta com detalhes da
17 . B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-017-R2 Projeto Hidrdaulico L
Pedra Bonita Rede de Distribuicao
Zona “0” . o Detalhe tipico de re-
18 B 118-MG19-A-PE-HID-RED1-018-R1 Projeto Hidraulico

Pedra Bonita

composicdo de pavimento
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Zona “0” . )
19 . 118-MG19-A-PE-EST-RED1-001-R1 Projeto Estrutural Caixa 1,00x1,00m
Pedra Bonita
Zona “0” . )
20 . 118-MG19-A-PE-EST-RED1-002-R1 Projeto Estrutural Caixa 1,50x1,50m
Pedra Bonita
Zona “0” . . .
21 . 118-MG19-A-PE-EST-RED1-003-R1 Projeto Estrutural Caixa para o Hidrante
Pedra Bonita
Zona “0” . Blocos de ancoragem para
22 . 118-MG19-A-PE-EST-RED1-004-R1 Projeto Estrutural
Pedra Bonita as redes DN200, 150 e 100
Zona “0” . Blocos de ancoragem para
23 118-MG19-A-PE-EST-RED1-005-R1 Projeto Estrutural

Pedra Bonita

a Sub-Adutora DN300
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RELAGAO DE MATERIAL

ITEM DESCRIGAO MAT. | UNID. [QUANT. 0Bs.

SUB—ADUTORA DE AGUA TRATADA — DN300 — ESTACA 0 A 97+42.37m

N

01 | TUBO PONTA E BOLSA 1MPa PVC-0 JEI DN300 PVC [METROS|[1922,03 -
0 = 02 | CURVA 11°15" COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD UN 14 -

\ J \ 03 | CURVA 22°30" COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD UN 05 -

04 | CURVA 45' COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD UN 02 -

B 05 | LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300 FD UN 07 -
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/ﬁEDE D/N/QOO / / 1— REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.

mi m ~ /\, 2. SISTEMA DE PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).
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s REDE PROJETADA DN 200 (PVC—0) VENTOSA (5)
s SUB ADUTORA PROJETADA DN 300 (PVC-0) DESCARGA (5)
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. < %\ S
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/ CQ
7 02 ADEQUAGAOQ PVC-O / CAIXAS - CESAMA (03/06/2025) JUNHO/2025 D.N.S. R.S.P.S.
01 REVISAO EM ATENDIMENTO A ANALISE TECNICA N°1 DA CESAMA (13/11/2019) DEZ/2019 M.M.W. JRTR.
= > 00 EMISSAOQ INICIAL 0uUT/2019 M.M.W. JRTR.
7 / / N° DESCRIGCAO DATA VISTO APROVADO
Z\ /] N\ / L PROJETISTA PROJ. Ass. CONTRATO n°
)) It L/ (/ V/ Eng® Taiana Gava _ 0702018
C SERENCO® VERE oM M. Weicert 1 SRS VS ART n°
E | Servigos de Engenharia Consultiva ng- Marcos M. ieige ' 2019370846?
( DES. Eng® Jefferson R. T. Ribeiro | FOLHA 01 REVISAO 01
Vanessa R. Mafra CREA/PR 6116/D

OBRA: DESENHO N°

C SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA - MG

<F PROJETO EXECUTIVO DO SAA — Zona “O” @ ﬂ
///> PROJETO HIDRAULICO - PACOTE B
/o N /\ N ~
U N SUB-ADUTORA E REDE DE DISTRIBUICAO PEDRA BONITA R |
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A | ResonsaveL TEaNco:  Eng? JEFFERSON R. T. RIBEIRO - CREAIPR 6116/ || POARANO 118.11619-A-PE-HID-RED1-001-R2 |

Sx S 0 CLIENTE APROVAGRO:
PREFEITURA ‘ &gua é vida Eng°® Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva
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PLANTA 1—A

LUVA — JM — DN300mm

E=665934.30

N=7595904.73

LUVA — JGS — DN300mm

E=665929.14
N=7595900.25
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1
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\ CURVA 11°15" — DN300mm
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DN 150
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ESCALA 1:1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
684
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DESCARGA
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PERFIL 1—A oN 1150
ESCALA H: 1:1000 VER DETALHAMENTO
ESCALA V: 1:100
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s 18 3 T = 2 S
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DIAMETRO (mm) DN300
COMPRIMENTO DO TRECHO (m) 6.83 13.17 2000 |11.838.17| 2000 ® 1817 @ 1817 |®| 1617 B 16.17 20.00 20.00 DS 2911.00Me S S 1M 9 14,95
) o0 ® ® SR RARSKT Sww|©|S |9
COMPRIMENTO PROGRESSIVO (m) 6.83 20.00 40.00 |51.8360.00 80.00 2 100.00 |< 120.00 [w| 140.00 |w| 160.00 180.00 200.00 6 | ™| S =u3]236.636—~ | | o | v | 280.00
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s 7 )
FD
MATERIAL PVC-0 JGS/K7 PVC-0
LOGRADOURO RUA DOUTOR AUGUSTO ECKMANN RUA ESTELA PALETA ALENCAR
PAVIMENTO ASFALTO

684
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682
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680
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678
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NOTAS

1— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
2— REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.
2. SISTEMA DE PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).

3— ESTAQUEAMENTO A CADA 20m, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;

4— 0S TUBOS E CONEXOES PODEM SOFRER PEQUENAS DEFLEXOES DURANTE A INSTALAGAO.
CONSULTAR FABRICANTE PARA METODOLOGIA DE INSTALAGAO.

FLEXAO MAX. PERMITIDA DIAMETRO NOMINAL DEFLEXAO MAX. PERMITIDA
NO TUBO NA BOLSA

300 (PVC—O0) 0,015 300 (FD) 4

DIAMETRO NOMINAL

5— DEVERA SER FEITA A ANCORAGEM EM TODAS AS CONEXOES.

6— PARA AS ESTRUTURAS DE CONCRETO, VER PROJETO ESTRUTURAL

7— O FUNDO DA VALA, MESMO REGULARIZADO, SO DEVERA SERVIR COMO BASE QUANDO FOR DE BOA
QUALIDADE E ISENTO DE PEDRAS, CASO CONTRARIO, SUBSTITUIR A BASE POR SOLO ADEQUADO;

8— ESPESSURA DA CAMADA DE BASE DA TUBULAGAO:

MIN. 10,0cm (PARA SOLOS ROCHOSOS);

9— PARA ENVOLVIMENTO DA TUBULAGAO DEVE—SE APLICAR, TAMBEM, SOLO ISENTO DE PEDRAS, COMPACTADO
ADEQUADAMENTE, SENDO QUE O SOLO UTILIZADO PARA O ENCHIMENTO DA VALA NAO DEVERA CONTER
CORPOS ESTRANHOS COM DIMENSOES NOTAVEIS;

CONVENCOES

s SUB ADUTORA DE AGUA TRATADA — DN300 e JUNTA ELASTICA JGS K7/FD

O INTERLIGAGAO

s REDE PROJETADA DN 200 (PVC—-O0)

ARRUAMENTO ,
\___ TRAVESSIA
M HIDROGRAFIA/DRENAGEM
ﬁ REGISTRO
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NOTAS

1— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
2— REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.
2. SISTEMA DE PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).

3— ESTAQUEAMENTO A CADA 20m, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;

4— 0S TUBOS E CONEXOES PODEM SOFRER PEQUENAS DEFLEXOES DURANTE A INSTALAGAO.
CONSULTAR FABRICANTE PARA METODOLOGIA DE INSTALAGAO.
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FLEXAO MAX. PERMITIDA
NO TUBO

DIAMETRO NOMINAL
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NA BOLSA

300 (PVC—O0)

0,015

300 (FD)

4

5— DEVERA SER FEITA A ANCORAGEM EM TODAS AS CONEXOES.

6— PARA AS ESTRUTURAS DE CONCRETO, VER PROJETO ESTRUTURAL

7— O FUNDO DA VALA, MESMO REGULARIZADO, SO DEVERA SERVIR COMO BASE QUANDO FOR DE BOA
QUALIDADE E ISENTO DE PEDRAS, CASO CONTRARIO, SUBSTITUIR A BASE POR SOLO ADEQUADO;

8— ESPESSURA DA CAMADA DE BASE DA TUBULAGAO:

MIN. 10,0cm (PARA SOLOS ROCHOSOS);

9— PARA ENVOLVIMENTO DA TUBULAGAO DEVE—SE APLICAR, TAMBEM, SOLO ISENTO DE PEDRAS, COMPACTADO
ADEQUADAMENTE, SENDO QUE O SOLO UTILIZADO PARA O ENCHIMENTO DA VALA NAO DEVERA CONTER

CORPOS ESTRANHOS COM DIMENSOES NOTAVEIS;
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RELAGAO DE MATERIAL

ITEM DESCRIGAO MAT. | UNID. |QUANT. 0BS.
TRAVESSIA 01
01 |TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x3,85m| FD UN 01 -
02 | CURVA 45" COM FLANGES PN10 DN300 FD UN 02 -
03 |TUBO COM FLANGES PN10 DN300x5,80m| FD UN 01 -
04 | TUBO COM FLANGES PN10 DN300x3,60m| FD UN 01 -
05 |TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN300x100 FD UN 01 -
06 | VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA
CORPO CURTO COM CABEGOTE PN10 DN100 FD UN 01 -
07 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 01 -
08 |TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x4,55m| FD UN 01 -
ACESSORIOS
ARRUELA DE BORRACHA DN100 EPDM | UN 02 -
PARA JUNTA FLANGEADA PN10
DN300 EPDM | UN 06 -
PARAFUSOS COM PORCAS #16mmx80mm DN100 ACO | UN 16 -
SEXTAVADAS E ARRUELAS
METALICAS PNTO $20mmx100mm DN300 ACO | UN | 72 -

NOTAS

TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.

2. SISTEMA DE PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).

TODAS AS JUNTAS COM FLANGES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS, NBR 7675 E ISO 2531 PADRAO

PARA FD.

AS DIMENSOES DAS PEGCAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGAO.

DEFLEXAO ANGULAR MAXIMA PERMITIDA NAS BOLSAS JGS E JTI = 4

02 ADEQUAGAQ PVC-0 / CAIXAS - CESAMA (03/06/2025) JUNHO/2025 D.N.S. R.S.P.S.
01 REVISAO EM ATENDIMENTO A ANALISE TECNICA N°1 DA CESAMA (13/11/2019) DEZ/2019 M.M.W. JRTR.
00 EMISSAQ INICIAL 0uUT/2019 M.M.W. JRTR.
N° DESCRICAO DATA VISTO APROVADO
PROJETISTA PROJ. Ass. CONTRATO n®
Eng? Taiana Gava 070/2018
':#'.":"*“-'7'-""" s E RE N c 0@* VER. ) | ART e
= Barsiges 86 Enganiuarts Conmitiva Eng® Marcos M. Weigert 2019370846?
DES. Eng°® Jefferson R. T. Ribeiro | FOLHA REVISAO 01
Vanessa R. Mafra CREA/PR 6116/D

CLIENTE

PREFEITURA

& JF Scesama

aggua é vida

APROVAGAO:

Eng® Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva
Fiscal do contrato

OBRA:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA - MG

PROJETO EXECUTIVO DO SAA — Zona “O”
PROJETO HIDRAULICO - PACOTE B

SUB-ADUTORA DE AGUA TRATADA PEDRA BONITA
TRAVESSIA 01- PLANTA E CORTE AA

DESENHO N°

09

| ESCALA:

INDICADA

| DATA:

DEZEMBRO/2019 |

| RESPONSAVEL TECNICO:  Eng® JEFFERSON R. T. RIBEIRO - CREA/PR 6116/D

| |N° DO ARQUIVO:

118-MG19-A-PE-HID-RED1-009-R2
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RELACAO DE MATERIAL

ITEM DESCRICAO MAT. | UNID. |QUANT. OBS.
@ VENTOSAS DNJA300x100
68 155 «01 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN300 FD UN 08 -
: ® ® ®
¢ 150 ! ¢ 02 | TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,00m| FD UN 08 -
: . 03 | TE DE REDUCAO COM FLANGES PN10 DN300x100 FD UN 04 -
| 04 | VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA
/ e N CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 04 -
. e R : 05 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO COM FLANGES PN10 DN100 FD UN 04 -
06 | TAMPAO FD VENTILADO, ARTICULADO CLASSE D—400
L0 | I ,
Ie _ 55 | 5, 80 L0 34 _ ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 04 -

158

ACESSORIOS

SUB-ATT PROJETADA N ] I 1 SUB-ATT PROJETADA
7 <
------- PR 01 7 B ey TSV B | ——
Z 4

PVC—0 DN300 I 1 ! L ) | 1 PVC—0 DN300 ARRUELA DE BORRACHA DN100 EPDM UN 08 -
01 e @ @ @ PARA JUNTA FLANGEADA PN10
DN300 EPDM | UN 08 -
3 3
A = A PARAFUSOS COM PORCAS $16mmx80mm DN100 AGO UN 64 -
......... _ . - | SEXTAVADAS E ARRUELAS
METALICAS PN10 820mmx100mm DN300 ACO | LN 96 -

*  CONFIRMAR A UTILIZAGAO IN LOCO, PECA DE AJUSTE E MONTAGEM

TABELAS

ESCADA DE MARINHEIRO / [T)é“éil/io EM FERRO VENTOSA 2 | VENTOSA 3| VENTOSA 4 | VENTOSA 5
PO VERGALHAO DE 5/8 oARA TRAFEGO INTENSO FSTACA 27+0.00 56+0.00 75+0.00 90+10.00
Classe D 400 ©9 COTA DO TERRENO 692.93 688.04 692.44 695.40
VAQ LIVRE 960cm COTA GERATRIZ INFERIOR (m) 691.37 686.25 690.78 693.87
PROFUNDIDADE (m) 1.56 1.79 1.66 1.53
PLANTA — VENTOSA CLASSE DE PRESSAO PN10 PN10 PN10 PN10
NIVEL (TERRENO — 0,30m) VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1:25 ESCALA: 1:25

NOTAS

TAMPAO EM FERRO

TAMPAO EM FERRO DUCTIL
DUCTIL PARA TRAFEGO INTENSO : : .
PARA TRAFECO INTENSO Closse D 400 1— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
Classe D 400 T VAO LIVRE #60cm T 2— REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.
® VAO LIVRE #60cm k ® & 2. SISTEMA DE PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).
’ ‘g ’ ‘; 3— TODAS AS JUNTAS COM FLANGES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS, NBR 7675 E ISO 2531 PADRAO
: » = =
ANANANUANANINAN OUANUAN A A AN AN AN ANANANIAN N SNUANANANIAN OUANAN NUAN OUANPONUANANIAN
/?//>//>//> RN >\//\//>>| | />//>//>//>//>//>//>//>//>[//>/ \[//>//>//>//\ IR | ! | RRRRIR >//>//>[//>/ 4— AS DIMENSOES DAS PECAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO
NIVEL o NIVEL NIVEL NIVEL -
A\ 0 N A\ // = / 4 PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGAO.
* | ———— ¢
o ESCADA DE MARINHEIRO o
(| ” (|
TIPO VERGALHAO DE 5/8
% ® / e % 02 ADEQUACAO PVC-O / CAIXAS - CESAMA (03/06/2025) JUNHO/2025 D.N.S. R.S.P.S.
g o o g d 01 REVISAO EM ATENDIMENTO A ANALISE TECNICA N° 1 DA CESAMA (13/11/2019) DEZ/2019 M.M.W. JRTR.
E h - | 05 E <>E 00 EMISSAO INICIAL OuUT/2019 M.M.W. JRTR.
O . —e @) % "
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@ ITEM DESCRICAO MAT. | UNID. [QUANT. OBS.
DESCARGAS DNA300x150
) . 68 . 158 .
| k+ 01 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN300 FD UN 10 -
150
¢ : ¢ . 02 | TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,00m| FD UN 10 -
| 03 | TE DE REDUGAO COM FLANGES PN10 DN300x200 FD UN 05 -
- - 04 | REDUCAO COM FLANGES PN10 DN200x 150 FD UN 05 -
— — 05 | CURVA 90" COM FLANGES PN10 DN150 FD UN 05 -
- - »
| 7 06 | VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA
) ﬁ%" p—2 t 'iﬂ o)) CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 05 -
Q)
SUB-ATT PROJETADA 1T ’ : - : ’ : SUB-ATT PROJETADA @ 07 | TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,15m| FD UN 05 -
O ) o «08 | TUBO COM PONTA E BOLSA MPVC JEI 1MPA DEFOFO DN150 PVC M 30,0 -
( -— - - - - T - - - - -—- O «09 | TUBO COM PONTA E BOLSA PVC CLASSE 12 JEI PBA DN100 PVC M 30,0 -
10 | TAMPAO FD, ARTICULADO CLASSE D—400
PVC—0 DN300 PVC—0 DN300 .
) - ) - ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 05 -
@]
1@} P
: o : ACESSORIOS
R 4
N DN150 EPDM | UN 15 -
)i . » ARRUELA DE BORRACHA
N PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN200 EPDM | UN 05 -
. . DN300 EPDM | UN 10 -
@
AMPA 320mmx90mm DN150 AGO UN 120 -
/ . o [T)Uhéiwo M FERRO PARAFUSOS COM PORCAS v
[ S— O
ESCADA DE MARINHEIRO | o | 2 PARA TRAFEGO INTENSO ?EEYS@SP&QRRUELAS #20mmx90mm DN200 ACO | UN 40 -
TIPO VERGALHAO DE 5/8' oy = Classe D 400 @
< ! L‘B ST VAO LIVRE @60cm $20mmx100mm DN300 ACO UN 120 -
(@) = O
= % - = +  COMPRIMENTO ESTIMADO, VERIFICACAO IN LOCO
PLANTA — DESCARGA S | xx  CONFIRMAR A UTILIZAGAO IN LOCO, PEGA DE AJUSTE E MONTAGEM
g |
NIVEL (TERRENO — 0,30m) . VISTA- SUPERIOR
ESCALA: 1:25 = = =, = 1
=5 | 2.B TABELAS
=352 = |3E2
o o
5, <05 S =55 DESCARGA 1| DESCARGA 2| DESCARGA 3| DESCARGA 4| DESCARGA 5
= oo = oo
5%205 5%205 ESTACA 4+0.00 13+5.05 417+0.00 0654+0.00 80+4+0.00
q , COTA DO TERRENO 680.88 0680.53 0683.27 68/.57 091.35
COTA GERATRIZ INFERIOR (m) 6/9.52 6/9.21 6381.84 0685.64 £89.97
PROFUNDIDADE (m) 1.56 1.33 1.43 1.94 1.47
CLASSE DE PRESSAQ PN10 PN10 PN10O PN10O PN10O
TAMPAO EM FERRO TAMPAO EM FERRO NOTAS
DUCTIL DUCTIL
PARA TRAFEGO INTENSO PARA TRAFEGO INTENSO
Classe D 400 Classe D 400
@ VAD LIVRE 260am N.T. N.T. @ VAD LIVRE 260am 1— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
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O .
M
- . X . é 4— AS DIMENSOES DAS PECAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO
>
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a TIPO VERGALHAQ DE 5/8" .
SUB—AAT PROJETADA[] I m M I 1 SUB—AAT PROJETADA
- L o1
G.l T - | G.l
689.87 - - Gé [ - 689.77
PVC-0 DN300 || l U | | PVC—0 DN300
i ) ) e i
i ©689.52 i
MATERIAL | | MATERIAL
RELACIONADO NA | | RELACIONADO NA
SUB—AAT SUB—AAT
CORTE AA
ESCALA: 1:20

RELACAO DE MATERIAL

ITEM DESCRICAO MAT. | UNID. |QUANT. 0BS.
REGISTRO DE MANOBRA DN30O

01 | TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN300x1,50m| FD UN 02 -
02 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM CABEGOTE E MECANISMO

DE REDUCAQ TIPO PORCA VIAJANTE COM A POSSIBILIDADE DE

MOTORIZACKO FUTURA COM ACIONAMENTO VERTICAL VOLTADO

PARA CIMA PN10 DN300 FD UN 01 -
03 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 FD UN 01 -
04 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN300 D UN 02 -
05 | TAMPAO FD, ARTICULADO CLASSE D-400

ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 01 -

ACESSORIOS

ARRUELA DE BORRACHA DN300 EPDM | UN 03 -

PARA JUNTA FLANGEADA PN10

PARAFUSOS COM PORCAS $20mmx100mm DN300 AGO UN 12 -

SEXTAVADAS E ARRUELAS

METALICAS PN10

17— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICACAO CONTRARIA.

2— REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.
2. SISTEMA DE PROJEGCAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).
3— TODAS AS JUNTAS COM FLANGES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS, NBR 7675 E ISO 2531 PADRAO
PARA FD.
4— AS DIMENSOES DAS PECAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACAO.
5— A RELAGAO DE MATERIAL £ REFERENTE A QUANTIDADE TOTAL DE PROJETO
02 ADEQUAGAO PVC-O / CAIXAS - CESAMA (03/06/2025) JUNHO/2025 D.N.S. R.S.P.S.
01 REVISAO EM ATENDIMENTO A ANALISE TECNICA N° 1 DA CESAMA (13/11/2019) DEZ/2019 M.M.W. JRTR.
00 EMISSAQ INICIAL OUT/2019 M.M.W. JRTR.
N° DESCRICAQ DATA VISTO APROVADO
PROJETISTA PROJ. Ass. CONTRATO n°
Eng?® Taiana Gava 070/2018
== SERENCO® R e -
e Servigos de Engenharia Consultiva Eng” Marcos M. Weigert 2019370846?
DES. , Eng° Jefferson R. T. Ribeiro | FOLHA 19 REVISAO 01
Thalita Bannwart CREA/PR 6116/D

CLIENTE APROVAGAO:

JF

"CESA MA

PREFEITURA dgua é vida

Eng° Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva
Fiscal do contrato

OBRA:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA - MG

DESENHO N°

PROJETO EXECUTIVO DO SAA — Zona “O”
PROJETO HIDRAULICO

REDE DE DISTRIBUICAO - PEDRA BONITA
DETALHE REGISTRO DN300

12

ESCALA: INDICADA

DATA: DEZEMBRO/2019

N° DO ARQUIVO:

RESPONSAVEL TECNICO:  Eng® JEFFERSON R. T. RIBEIRO - CREA/PR 6116/D

118-MG19-A-PE-HID-RED1-012-R2
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DUCTIL
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Classe D 400

50 /70

@

TAMPAO EM FERRO
DUCTIL

PARA TRAFEGO INTENSO
Classe D 400

VAO

VISTA SUPERIOR

ESCALA: 1:20

LIVRE #60cm @

INTERLIGAGAO 01

INTERLIGAGAO 02

INTERLIGAGAO 03

RELACAO DE MATERIAL

ITEM DESCRICAO MAT. | UNID. |QUANT. OBS.
INTERLIGAQOES 01, 02, 03, 04, 06 e 0O/

01 | TE DE REDUGCAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300x150 FD UN 06 -
¥02 | TUBO COM PONTA E BOLSA MPVC JEI 1MPA DEFOFO DN150xVAR. PVC UN 06 -
03 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN150 FD UN 06 -
04 | TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN150x1,00m| FD UN 06 -
05 | VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA

CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN150 FD UN 06 -
06 | TAMPAQ FD, ARTICULADO CLASSE D-400

ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 06 -

ACESSORIOS

ARRUELA DE BORRACHA DN150 EPDM | UN 12 -

PARA JUNTA FLANGEADA PN10

PARAFUSOS COM PORCAS $20mmx90mm DN150 ACO | UN 96 -

SEXTAVADAS E ARRUELAS

METALICAS PN10

+ COMPRIMENTO VARIAVEL, VERIFICACAO IN LOCO

ESTACA 10+8.30 154+0.00 24+5.50
COTA DO TERRENO 682.22 0682.84 690.85
COTA GERATRIZ INFERIOR (m) 680.70 681.40 0689.42
PROFUNDIDADE (m) 1.92 1.44 1.43

NIVEL DO FUNDO (m) (N.F.) 680.55 681.25 689.25

INTERLIGAGAO 04

INTERLIGAGAO 06

INTERLIGAGAO 07

ESTACA 54+0.00 66+0.00 74+14.10
COTA DO TERRENO 688.50 687/.51 692.37
COTA GERATRIZ INFERIOR (m) 687/.10 685.87/ 690.72
PROFUNDIDADE (m) 1.40 1.604 1.65
NIVEL DO FUNDO (m) (N.F.) 686.93 685.70 690.55

VAO LIVRE #60cm

*PROFUNDIDADE VER TABELA

¢

CORTE BB
ESCALA: 1:20

-
X

,30)

TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

2— REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.
2. SISTEMA DE PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).
3— TODAS AS JUNTAS COM FLANGES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS, NBR 7675 E ISO 2531 PADRAO
PARA FD.
4— AS DIMENSOES DAS PECAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACAO.
5— DEFLEXAO ANGULAR MAXIMA PERMITIDA NAS BOLSAS JGS DN300 = 4°
DEFLEXAO ANGULAR MAXIMA PERMITIDA NAS BOLSAS JGS DN150 = 5
6— A LOCALIZAQAO EXATA DA CAIXA DE REGISTRO DN150 DEVERA SER VALIDADO JUNTO A FISCALIZAQAO.
02 ADEQUAGAO PVC-O / CAIXAS - CESAMA (03/06/2025) JUNHO/2025 D.N.S. R.S.P.S.
01 REVISAO EM ATENDIMENTO A ANALISE TECNICA N° 1 DA CESAMA (13/11/2019) DEZ/2019 M.M.W. JRTR.
00 EMISSAO INICIAL OUT/2019 M.M.W. JRTR.
Ne° DESCRICAO DATA VISTO APROVADO
PROJETISTA PROJ. Ass. CONTRATO n°
Eng? Taiana Gava 070/2018
== SERENCO" C—— o
Servigos de Engenharia Consultiva Eng” Marcos M. Weigert 2019370846%
DES. _ , Eng° Jefferson R. T. Ribeiro | FOLHA 13 REVISAO 01
Caciano Querino CREA/PR 6116/D

CLIENTE

APROVAGAO:

JF

PREFEITURA

"CESAMA

agua é vida

Eng° Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva
Fiscal do contrato

OBRA:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA - MG

DESENHO N°

PROJETO EXECUTIVO DO SAA — Zona “O”
PROJETO HIDRAULICO - PACOTE B

REDE DE DISTRIBUICAO - PEDRA BONITA
INTERLIGACOES 01, 02, 03, 04, 06 e 07

13

ESCALA: INDICADA

DATA: DEZEMBRO/2019

RESPONSAVEL TECNICO:  Eng® JEFFERSON R. T. RIBEIRO - CREA/PR 6116/D

N° DO ARQUIVO:

118-MG20-A-PE-HID-RED1-013-R2
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1— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

2— REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.

2. SISTEMA DE PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).

3— TODAS AS JUNTAS COM FLANGES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS, NBR 7675 E ISO 2531 PADRAO

PARA FD.

4— AS DIMENSOES DAS PEGAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGAO.

5— DEFLEXAO ANGULAR MAXIMA PERMITIDA NAS BOLSAS JGS DN300/200 = 4°

6— A LOCALIZAGAO EXATA DA CAIXA DE REGISTRO DN150 DEVERA SER VALIDADO JUNTO A FISCALIZAGAO.
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VARIAVEL

VERIFICAR EM CAMPO MELHOR

POSICIONAMENTO

ITEM DESCRICAO MAT. | UNID. |QUANT. 0BS.
HIDRANTES DN300x100
01 |TE DE REDUGAO COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN300x100 FD UN 04 -
x02 | TUBO COM PONTA E BOLSA MPVC JEI 1MPA DEFOFO DN100 PVC M | 24,00 -
03 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECANICA JM DN100 FD UN 04 -
04 | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAGAO PN10 DN100x0,70m| FD UN 04 -
05 | VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA
CORPO CURTO COM VOLANTE PN10 DN100 FD UN 04 -
06 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN100 FD UN 04 -
07 | HIDROMETRO — A SER DEFINIDO PELA CESAMA DN100 FD UN 04 -
08 | CURVA 90' COM FLANGES E PE PN10 DN100 FD UN 04 -
09 |TUBO COM FLANGES PN10 DN100x0,85m| FD UN 04 -
09 |TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,10m| FD UN 04 -
09 |TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,00m| FD UN 04 -
09 |TUBO COM FLANGES PN10 DN100x1,50m| FD UN 04 -
10 | HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES PN10 DN100 FD UN 04 -
11 | TAMPAO FD, ARTICULADO CLASSE D-400
ABERTURA MINIMA 600mm FD UN 04 -
ACESSORIOS
ARRUELA DE BORRACHA
PARA JUNTA FLANGEADA PN10 DN100 EPDM | UN 24 -
PARAFUSOS COM PORCAS
SEXTAVADAS E ARRUELAS
METALICAS PN10 $16mmx80mm DN100 ACO | UN 128 -
* COMPRIMENTO ESTIMADO, VERIFICAGAO IN LOCO
HIDRANTES HIDRANTE 01 | HIDRANTE 02 | HIDRANTE 03 | HIDRANTE 04
NIVEL DO TERRENO (N.T.) 688.97 684.27 687.51 693.98
NIVEL DA GERATRIZ INFERIOR (m) (G.I.) 687.59 682.60 686.00 691.97
PROFUNDIDADE (m) 1.38 1.67 1.50 2.01
NIVEL DO FUNDO (m) (N.F.) 687.43 682.44 685.84 691.81
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TODAS AS DIMENSOES ESTAO
REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1.

EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.

2. SISTEMA DE PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).
TODAS AS JUNTAS COM FLANGES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS, NBR 7675 E ISO 2531 PADRAO

PARA FD.

AS DIMENSOES DAS PEGCAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGAO.

A LOCALIZAGAO EXATA DA INSTALAGAO DO HIDRANTE DEVERA SER VISTO IN LOCO JUNTO COM A

FISCALIZAGAO.

02 ADEQUAGAOQ PVC-0 / CAIXAS - CESAMA (03/06/2025) JUNHO/2025 D.N.S. R.S.P.S.
01 REVISAO EM ATENDIMENTO A ANALISE TECNICA N° 1 DA CESAMA (13/11/2019) DEZ/2019 M.M.W. JRTR.
00 EMISSAQ INICIAL 0uUT/2019 M.M.W. JRTR.
N° DESCRICAO DATA VISTO APROVADO
PROJETISTA PROJ. Ass. CONTRATO n®
Eng?® Taiana Gava 070/2018
SERENCO® VER Eng® Marcos M. Weigert - ARTR®
_| Servigos de Engenharia Consultiva 9 - Veig 201 9370846?
DES. ) Eng® Jefferson R. T. Ribeiro | FOLHA 16 REVISAO 01
Thalita Bannwart CREA/PR 6116/D

CLIENTE

3 JF

PREFEITURA

"CESAMA

aggua é vida

APROVAGAO:

Eng® Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva

Fiscal do contrato

OBRA:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA - MG

PROJETO EXECUTIVO DO SAA —
PROJETO HIDRAULICO - PACOTE B

SUB-ADUTORA DE AGUA TRATADA PEDRA BONITA
DETALHE HIDRANTES DN300x100

Zona “O”

DESENHO N°

16

| ESCALA:

1:20 |

| DATA:

DEZEMBRO/2019 |

| RESPONSAVEL TECNICO:  Eng® JEFFERSON R. T. RIBEIRO - CREA/PR 6116/D

| |N° DO ARQUIVO:

118-MG19-A-PE-HID-RED1-016-R2 |
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‘ NOTAS
RELA(;AO DE MATERIAL 1— TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
2— REFERENCIA TOPOGRAFICA: 1. SISTEMA DE REFERENCIA PLANIMETRICA SIRGAS 2000.
TEM DESCRICAO MAT. | UNID. |QUANT. 0BS. 2. SISTEMA DE PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (UTM).
3— 0S TUBOS E CONEXOES PODEM SOFRER PEQUENAS DEFLEXOES DURANTE A INSTALAGAO.
CONSULTAR FABRICANTE PARA METODOLOGIA DE INSTALAGAO.
REDE
DIAMETRO NOMINAL FLEXAO MAX. PERMITIDA|[ DIAMETRO NOMINAL | DEFLEXAO MAX. PERMITIDA
01 | TUBO COM PONTA E BOLSA MPVC JEI 1MPA DEFOFO DN200 PVC |METROS| 382 - T N% ECE;O 5 NA 5?OLSA
02 | LUVA COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 01 - 100( z - o) 0’100 = EFD; =
03 | CURVA 11'15° COM BOLSAS JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 05 - - (Pvc_o) 0’035 200 (FD) ye
04 | CAP COM BOLSA JUNTA ELASTICA JGS DN200 FD UN 01 - (PVC=0) ’
200 (PVC—0) 0,020 250 (FD) 4
* VALOR CALCULADO SEM CONSIDERAR O COMPRIMENTO DE MONTAGEM
_ 4— DEVERA SER FEITA A ANCORAGEM EM TODAS AS CONEXOES.
= 5— O FUNDO DA VALA, MESMO REGULARIZADO, S6 DEVERA SERVIR COMO BASE QUANDO FOR DE BOA
— =
el ALERIA QUALIDADE E ISENTO DE PEDRAS, CASO CONTRARIO, SUBSTITUIR A BASE POR SOLO ADEQUADO;
LxH=7,00mxINACESSIVEL 6— ESPESSURA DA CAMADA DE BASE DA TUBULAGAO:
MIN. 10,0cm (PARA SOLOS ROCHOSOS);
7— PARA ENVOLVIMENTO DA TUBULAGAO DEVE—SE APLICAR, TAMBEM, SOLO ISENTO DE PEDRAS, COMPACTADO
ADEQUADAMENTE, SENDO QUE O SOLO UTILIZADO PARA O ENCHIMENTO DA VALA NAO DEVERA CONTER
CORPOS ESTRANHOS COM DIMENSOES NOTAVEIS;
REGISTRO
DN_200
VER "DETALHAMENTO PRANCHA 14
——————  REDE PROJETADA DN 200 (PVC—0) Y VENTOSA
@ ‘‘‘‘‘ ‘= SUB ADUTORA PROJETADA DN 300 (FD)
p ) ARRUAVENTO ¢ DESCARGA
6,0m — PVC DN200 \,\‘
® @ J\/{ HIDROGRAFIA/DRENAGEM
8,0m — PVC DN200 @ PARA CONEXOES — VER DETALHE
6,0m — PVC DN200
9 PONTOS DE SONDAGEM
z
C
z
Z
®
%,
0
?ﬂ 23
O O
P2
z \a INFORMAGCOES ADICIONAIS
> \%
b % DETALHE DA DEFLEXAO ANGULAR
DETALHE DA FLEXAO NO TUBO E AFASTAMENTO — CONEXOES EM FD
TUBOS EM PVC—0/PVC PBA
e
PIQUETE é
DE MADEIRA ff
2)
=
(//—_ - - B - RN -
\
|
PVC—0 PVC—0 |
DN200 DN200
|
|
PONTO DE !
ONIBUS
DETALHE A (1X) )
' ESCALA 1:25 /
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S
\
|
|
|
|
|
|
ANCORAGEM
- DETALHE B (5x%) )
: P
\EscALA 125 T 3 s AL. DR.
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o
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MATERIAL ISENTO DE L’EDRAS, PEDREGULHOS
OU PARTICULAS GROSSEIRAS

NOTAS

1. ENVOLTORIA: A ENVOLTORIA DEVE SER COMPOSTA POR MATERIAL ISENTO DE PEDRAS, PEDREGULHOS OU
PARTICULAS GROSSEIRAS, AS QUAIS PODEM DANIFICAR A TUBULAGAO.

2. MATERIAL DE REATERRO: DEVERA SER AVALIADA, TRECHO A TRECHO, A POSSIBILIDADE DE
REAPROVEITAMENTO DO SOLO ESCAVADO PARA REATERRO DE VALA. QUANDO OS MATERIAIS ESCAVADOS
FOREM, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO, APROPRIADOS PARA SUA UTILIZAGAO NO ATERRO, SERAO, A
PRINCIPIO, COLOCADOS AO LADO OU PERTO DA VALA, AGUARDANDO NO LOCAL O SEU
APROVEITAMENTO. NO CASO DE OS MATERIAIS APROVEITAVEIS SEREM DE NATUREZAS DIVERSAS, SERAO
DISTRIBUIDOS EM MONTES SEPARADOS. QUANDO O MATERIAL ESCAVADO NAO FOR ADEQUADO AQ
REATERRO DE VALA DEVERA SER REALIZADA SUBSTITUIGAO DE SOLO.

3. 0S PRIMEIROS 30cm DO MATERIAL DE REATERRO DEVEM SER COMPACTADOS MANUALMENTE (SAPO
MECANICO) A FIM DE EVITAR DANOS A  TUBULAGAO. O RESTANTE DA VALA SERA PREENCHIDO EM
CAMADAS DE ATERRO COM 0,30M DE ALTURA, COM GRAU DE COMPACTAGAO MINIMO 95% DO PROCTOR
NORMAL , COMPACTADO A UMIDADE OTIMA (VARIAGAO DE 10%).
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CRAU DE COMPACTAGAO: 100% DO
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4 — LAJOTA SEXTAVADA
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DETALHE DA ARMAGAO
— @6.3 C.15cm (TRANSVERSAL) —]
LAJE ARMADA
fck = 25MPa  (250kg/cm?)

LONGITUDINAL

1. EM CASOS QUE O RECOBRIMENTO DO TUBO FOR INFERIOR AO MINIMO INDICADO PELAS NORMAS, HA
NECESSIDADE DE SE FAZER UM REFORGO EM CONCRETO SOBRE O TUBO, COM ESPESSURA MINIMA DE
0,15M, DE ACORDO COM O DETALHE DE PROJETO APRESENTADO
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1. AS TUBULAGOES DEVEM SER ASSENTADAS SOBRE BERGO COM RESISTENCIA SUFICIENTE PARA MANTELAS
NA DEVIDA POSIGAO, EVITANDO RECALQUES. SOLOS MOLES / ABAIXO DO NIVEL DO LENGOL FREATICO
DEVERAO SER ESTABILIZADOS COM UTILIZAGAO DE RACHAO NO FUNDO DA VALA, INDEPENDENTE DA
PROFUNDIDADE. APOS A ESTABILIZAGAO E NECESSARIO COMPLEMENTAR O EMBASAMENTO COM BERGO

DE AREIA.

2. NOS LOCAIS ONDE O FUNDO DA VALA FOR REGULARIZADO COM AREIA DEVE SER PREVISTO UM SELO
DE ARGILA COM A MESMA ESPESSURA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO INTERCALADA, NO MINIMO, A

CADA 100m (NBR 12266/1992).

NOTAS

DETALHE — REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA
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1. O FUNDO DA VALA DEVE TER UMA SUPERFICIE REGULAR E UNIFORME, IRREGULARIDADES DEVEM SER
CORRIGIDAS COM BERGO DE AREIA COMPACTADO.

2. NOS LOCAIS ONDE O FUNDO DA VALA FOR REGULARIZADO COM AREIA DEVE SER PREVISTO UM SELO
DE ARGILA COM A MESMA ESPESSURA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO INTERCALADA, NO MINIMO, A
CADA 100m (NBR 12266/1992).
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1— MEDIDAS EM CENTIMETRO, COTAS DE NIVEIS E COORDENADAS EM METRO.

2— CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO: fCk > 10 MPa

3— MATERIAIS:

3.1— CONCRETO ESTRUTURAL:

f4 > 30 MPa (FATOR A/C < 0,55)

CONSUMO DE CIMENTO > 320 kg/m3 DE CONCRETO
MODULO DE ELASTICIDADE Ec=24 GPa

3.2— UTILIZAR AGO CA-50.
A ARMADURA VERTICAL DAS PAREDES PODERA SER AJUSTADA, CONFORME VARIAGAO DAS ALTURAS DAS

MESMAS EM CADA IMPLANTAGAO, RESPEITANDO—SE A ALTURA TOTAL MAXIMA DE 2,20m.
COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA I

VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAGAO CONFORME PROJETO HIDRAULICO.

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:

NBR-6118/2014 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO — PROCEDIMENTO;

NBR—12655/2015 — CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND — PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E
ACEITAGAO — PROCEDIMENTO;

NBR—8681/2003 — AGOES E SEGURANGA DAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO;
NBR—-6122/2010 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;

8— TAXA MINIMA ADMISSIVEL NO NIVEL DE ASSENTAMENTO DA LAJE: 1,0 kgf/cm2 (0O,1MPa)

9— VERIFICAR PROJETO HIDRAULICO DE REFERENCIA A SER TRABALHADO COM ESSA PRANCHA.

10— BLOCOS DE CONCRETO CLASSE B, COM RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO MAIOR OU IGUAL
A 4,0 MPa. DIMENSOES DOS BLOCOS CONFORME CLASSIFICAGAO M20 (190x190x290mm).

11— ALVENARIA ESTRUTURAL PREENCHIDA COM ARGAMASSA fqx = 30 MPa.
CONSUMO DE CIMENTO > 360 kg/m3 DE ARGAMASSA

12— ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM ARGAMASSA fqk = 4.0 MPa APLICADA EM TODA SUPERFICIE.
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LISTA' DE FERROS

BEAREN S
1 10 16 | 100 | 16,00
2 8 2 273 | 5,46
3 8 24 | 249 |59,76
4 8 4 234 | 9,36
5 8 36 | 179 | 64,44
6 8 4 165 | 6,60
7 8 12 | varR | 18,12
8 8 12 | VAR | 9,12
9 8 28 | VAR |21,28
10 6,3 | 36 | 263 | 94,68
11 6,3 | 50 | 193 | 96,50
12 6,3 | 28 | 150 | 42,00
13 6,3 | 56 | 217 [121,52
14 6,3 | 50 55 | 27,50
15 5 140 | 67 |93,80
16 6,3 4 65 | 2,60
17 6,3 2 85 | 1,70
18 8 2 109 | 2,18
RESUMO
Y COMP. (m) | MASSA (kg)
10 16,00 |0,6300 10
8 196,32 |0,4000 79
6,3 | 386,50 |0,2500| 97
5 93,80 |0,1600 15
MASSA TOTAL 201

NOTAS

1— MEDIDAS EM CENTIMETRO, COTAS DE NIVEIS E COORDENADAS EM METRO.

2— CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO: fck > 10 MPa

53— MATERIAISL:

3.1— CONCRETO ESTRUTURAL:

f4 > 30 MPa (FATOR A/C < 0,55)

CONSUMO DE CIMENTO > 320 kg/m3 DE CONCRETO
MODULO DE ELASTICIDADE Ec=24 GPa

3.2— UTILIZAR AGO CA-50.

A ARMADURA VERTICAL DAS PAREDES PODERA SER AJUSTADA, CONFORME VARIAGAO DAS ALTURAS DAS

MESMAS EM CADA IMPLANTAGAO, RESPEITANDO—SE A ALTURA TOTAL MAXIMA DE 2,20m.

4— COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm

5— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA I

6— VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAGAO CONFORME PROJETO HIDRAULICO.

7— NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:

NBR-6118/2014 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO — PROCEDIMENTO;
NBR—12655/2015 — CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND — PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E

ACEITAGAO — PROCEDIMENTO;
NBR—8681,/2003 — AGOES E SEGURANGA DAS ESTRUTURAS
NBR—6122/2010 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;

— PROCEDIMENTO;

8— TAXA MINIMA ADMISSIVEL NO NIVEL DE ASSENTAMENTO DA LAJE: 1,0 kgf/cm2 (0O,1MPa)

9— BLOCOS DE CONCRETO CLASSE B, COM RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO MAIOR OU IGUAL

A 4,0 MPa. DIMENSOES DOS BLOCOS CONFORME CLASSIFICAGAO M20 (190x190x290mm).

10— ALVENARIA ESTRUTURAL PREENCHIDA COM ARGAMASSA
CONSUMO DE CIMENTO > 360 kg/m3 DE ARGAMASSA

fak = 30 MPa.

11— ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM ARGAMASSA fgk = 4,0 MPa APLICADA EM TODA SUPERFICIE.
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VLo | 0 o
1 6,3 4 201 | 8,04
2 6,3 2 154 | 3,08
3 6,3 6 181 | 10,86
4 6,3 4 131 | 5,24
5 6,3 5 201 | 10,05
6 6,3 6 91 | 5,46
7 6,3 12 | 161 | 19,32
8 6,3 6 134 | 8,04
9 6,3 | 23 | 161 | 37,03
10 6,3 13 | 111 | 14,43
11 6,3 12 | 181 | 21,72
12 6,3 9 71 | 6,39
13 6,3 2 144 | 2,88
14 6,3 4 221 | 8,84
15 6,3 4 241 | 9,64
16 6,3 15 | 131 | 19,65
17 6,3 10 | 104 |10,40
18 6,3 | 20 | 131 |26,20
19 6,3 15 81 |12,15
20 | 6,3 15 | 161 | 24,15
21 6,3 10 71 | 7,10
RESUMO
%) COMP. (m) | MASSA (kq)
6,3 | 270,67 |0,2500 68
MASSA TOTAL 68

NOTAS

NOTAS TECNICAS:

2

53— MATERIAIS:

3.1— CONCRETO ESTRUTURAL:

fck 225 MPa (FATOR A/C < 0,60)
CONSUMO DE CIMENTO 2 280 kg/m3 DE CONCRETO
MODULO DE ELASTICIDADE Ec=21 GPa

3.2— UTILIZAR AGO CA-50.

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:
NBR—6118/2014 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO — PROCEDIMENTO;
NBR—12655/2015 — CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND — PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E
ACEITAGAO — PROCEDIMENTO;
NBR—8681,/2003 — AGOES E SEGURANGA DAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO;
NBR—-6122/2010 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;
NBR—13211/1994 — DIMENSIONAMENTO DE ANCORAGENS PARA TUBULAGAO—PROCEDIMENTO;

1— MEDIDAS EM CENTIMETRO, COTAS DE NIVEIS E COORDENADAS EM METRO.

CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO: fck 210 MPa

COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA I

CONSIDERAGOES PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:

—CONSIDEROU—SE 100 m.c.a. PARA PRESSAO DE TRABALHO NA ADUTORA;

VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAGAO CONFORME PROJETO HIDRAULICO.

TAXA ADMISSIVEL NO NIVEL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES: 1,0 kgf/cm2 (0,10MPa)

—PARA DIMENSIONAMENTO DO BLOCO DE ANCORAGEM FOI CONSIDERADA A RESISTENCIA DE ARRIMO

DO TERRENO, DEVIDA A CUNHA DE EMPUXO PASSIVO, ALEM DA CONSIDERAGAO DO BLOCO COMO
ESTRUTURA DE PESO.
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NOTAS TÉCNICAS: 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, COTAS DE NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO. 2- CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO: fck   10 MPa 10 MPa 3- MATERIAIS: 3.1- CONCRETO ESTRUTURAL: fck   25 MPa (FATOR A/C   0,60) 25 MPa (FATOR A/C   0,60)   0,60)  0,60) CONSUMO DE CIMENTO   280 kg/m3 DE CONCRETO  280 kg/m3 DE CONCRETO MÓDULO DE ELASTICIDADE Ec=21 GPa 3.2- UTILIZAR AÇO CA-50. 4- COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm 5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA II 6- VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAÇÃO CONFORME PROJETO HIDRÁULICO. 7- NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NBR-6118/2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENTO; NBR-12655/2015 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO - PROCEDIMENTO; NBR-8681/2003 - AÇÕES E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO; NBR-6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES; NBR-13211/1994 - DIMENSIONAMENTO DE ANCORAGENS PARA TUBULAÇÃO-PROCEDIMENTO; 8- TAXA ADMISSÍVEL NO NÍVEL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES: 1,0 kgf/cm2 (0,10MPa) 9- CONSIDERAÇÕES PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM: -CONSIDEROU-SE 100 m.c.a. PARA PRESSÃO DE TRABALHO NA ADUTORA; -PARA DIMENSIONAMENTO DO BLOCO DE ANCORAGEM FOI CONSIDERADA A RESISTÊNCIA DE ARRIMO DO TERRENO, DEVIDA A CUNHA DE EMPUXO PASSIVO, ALÉM DA CONSIDERAÇÃO DO BLOCO COMO ESTRUTURA DE PESO.
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LISTA DE FERROS

CORTE DiD N 2 Q COMPRIMENTOS
ESC. 1:25 UNIT.(cm){TOTAL(m)
1 6,3 5 341 17,05
2 6,3 4 184 7,36
68N4c.10 3 6,3 12 221 26,52
g 4 6,3 27 141 | 38,07
N N\
Vv Vv v 5 6,3 6 341 | 20,46
6 6,3 6 131 7,86
N6—386,3¢.10—-131 7 6,3 5 221 11,05
50
o fn 8 6,3 6 174 | 10,44
° 50 Vv 9 6,3 38 201 | 76,38
10 6,3 5 241 12,05
11 6,3 9 111 9,99
12 6,3 10 181 18,10
13 6,3 5 301 15,05
14 6,3 5 321 16,05
RESUMO
) COMP. (m) MASSA (kg)
6,3 286,43 |0,2500 72
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NOTAS

NOTAS TECNICAS:
1— MEDIDAS EM CENTIMETRO, COTAS DE NIVEIS E COORDENADAS EM METRO.

2— CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO: fck 210 MPa

53— MATERIAIS:

3.1— CONCRETO ESTRUTURAL:

fck 225 MPa (FATOR A/C < 0,60)

CONSUMO DE CIMENTO 2 280 kg/m3 DE CONCRETO
MODULO DE ELASTICIDADE Ec=21 GPa

3.2— UTILIZAR AGO CA-50.
4— COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm
5— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA I
6— VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAGAO CONFORME PROJETO HIDRAULICO.

7— NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:
NBR—6118/2014 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO — PROCEDIMENTO;
NBR—12655/2015 — CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND — PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E
ACEITAGAO — PROCEDIMENTO;
NBR—8681,/2003 — AGOES E SEGURANGA DAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO;
NBR—-6122/2010 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;
NBR—13211/1994 — DIMENSIONAMENTO DE ANCORAGENS PARA TUBULAGAO—PROCEDIMENTO;

8— TAXA ADMISSIVEL NO NIVEL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES: 1,0 kgf/cm2 (0,10MPa)
9— CONSIDERAGOES PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:
—CONSIDEROU—SE 100 m.c.a. PARA PRESSAO DE TRABALHO NA ADUTORA;
—PARA DIMENSIONAMENTO DO BLOCO DE ANCORAGEM FOI CONSIDERADA A RESISTENCIA DE ARRIMO

DO TERRENO, DEVIDA A CUNHA DE EMPUXO PASSIVO, ALEM DA CONSIDERAGAO DO BLOCO COMO
ESTRUTURA DE PESO.

01 REVISAO EM ATENDIMENTO A ANALISE TECNICA N°1 DA CESAMA (13/11/2019) DEZ/2019 M.M.W. JRTR.
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NOTAS TÉCNICAS: 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, COTAS DE NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO. 2- CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO: fck   10 MPa 10 MPa 3- MATERIAIS: 3.1- CONCRETO ESTRUTURAL: fck   25 MPa (FATOR A/C   0,60) 25 MPa (FATOR A/C   0,60)   0,60)  0,60) CONSUMO DE CIMENTO   280 kg/m3 DE CONCRETO  280 kg/m3 DE CONCRETO MÓDULO DE ELASTICIDADE Ec=21 GPa 3.2- UTILIZAR AÇO CA-50. 4- COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm 5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA II 6- VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAÇÃO CONFORME PROJETO HIDRÁULICO. 7- NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NBR-6118/2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENTO; NBR-12655/2015 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO - PROCEDIMENTO; NBR-8681/2003 - AÇÕES E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO; NBR-6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES; NBR-13211/1994 - DIMENSIONAMENTO DE ANCORAGENS PARA TUBULAÇÃO-PROCEDIMENTO; 8- TAXA ADMISSÍVEL NO NÍVEL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES: 1,0 kgf/cm2 (0,10MPa) 9- CONSIDERAÇÕES PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM: -CONSIDEROU-SE 100 m.c.a. PARA PRESSÃO DE TRABALHO NA ADUTORA; -PARA DIMENSIONAMENTO DO BLOCO DE ANCORAGEM FOI CONSIDERADA A RESISTÊNCIA DE ARRIMO DO TERRENO, DEVIDA A CUNHA DE EMPUXO PASSIVO, ALÉM DA CONSIDERAÇÃO DO BLOCO COMO ESTRUTURA DE PESO.
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